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MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

1. Apresentacao:

O presente memorial técnico tem por finalidade descrever as principais
caracteristicas técnicas referentes a projeto de extensdo de rede primdria em media
tensao trifdsica, para atender Industria. Localizada na Linha Bela Vista, Bairro Interior,
municipio de Modelo, de propriedade de MUNICIPIO DE MODELO, na sede do
municipio.

2. Especificacoes Técnicas:

A rede projetada prevé o atendimento de Industria de beneficiamento de ovos.

Foram adotadas como referéncia chaves como: FU: 00192 e FU: 13001
existentes proximos do local e de propriedade da Permissionaria.

O levantamento da rede foi feito no local observando-se as caracteristicas de
condicdes do terreno e tracado da rua para facilitar a execugao.

Os materiais a serem empregados na execugdo da obra deverdao ser de
comprovada qualidade e conforme especificagdes da ABNT.

Os servicos deverdo ser executados de acordo com o projeto, seguindo as
normas ¢ especificagdes da Padronizagdo Brasileira e da Permissionaria de modo a que

o sistema possa operar com seguranga e eficiéncia.

3. Caracteristicas da rede Primaria:

O projeto em pauta, serd alimentado por rede trifasica em media tensdo, com

condutores de Aluminio 3#04CAA-23,1kV, em toda a sua extensao.

4. Transformador:
A demanda da Industria sera atendida por transformador particular, cuja poténcia
sera definida conforme sua necessidade.
5. Aterramento:
O neutro da rede secunddria devera ser aterrado no final dos ramais através da
implantagio de no minimo Ol (uma) haste de aterramento do tipo Copperweld

5/8”x240mm, interligada com cabo de cobre nu, 07 fios, bitola 25mm?”.

Modelo, 12 de Fevereiro de 2021.
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